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Введение 

 

          Программа разработана в соответствии с: 

 1. Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и 

реализации программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической    эффективности    организаций. 

2.  Приказом министерства энергетики Российской Федерации 

(Минэнерго России) от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении 

требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций с участием государства, и 

муниципального образования, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" 

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, направленный на 

обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в 

ГБУЗ «ПТД № 7». 

                              

 

 

   

 

 

 

 



Наименование организации     ГБУЗ «ПТД № 7» _______________________  

Организационно-правовая форма    государственное бюджетное 

учреждение ______________________________________________________  

Отраслевая принадлежность       Здравоохранение______________________  

ИНН       2331010437 ________________________________________________  

Адрес     353690 г. Ейск, ул. Энгельса, 156 ____________________________  

Ф.И.О. главного врача     Бобков Денис Александрович ________________  

Тел./факс     86132 2-01-42 __________________________________________  

Е-mail:     muzptder@mail.ru 

Реестр филиалов организации 

Филиа

лы 
Наименование филиала (представительства) 

1 Щербиновский филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

"Противотуберкулезный диспансер № 7" министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

2 Новоминской филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

"Противотуберкулезный диспансер № 7" министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

3 Староминский филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

"Противотуберкулезный диспансер № 7" министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

4 Кущевский филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

"Противотуберкулезный диспансер № 7" министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Количество зданий, строений, сооружений организации 

Подразделение, адрес 

фактический 

Наименование 

зданий 

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Общая 

площадь, 

м2 

Наличие приборов 

коммерческого учета 

Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. К.Маркса, 33 

Здание 

амбулаторного 

отделения (в 

безвозмездном 

пользовании) 

1945 270,41 учет электрической 

энергии –общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии -

есть 

учет потребления 

холодной воды - общий 

на группу зданий 

учет потребления газа-  

не применяется 

 

Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. К.Маркса, 35 

Здание клинико -

диагностической 

1945 204,33 учет электрической 

энергии –общий на 

mailto:muzptder@mail.ru


лаборатории, 

детского 

кабинета, 

кабинета 

мониторинга 

туберкулеза (в 

безвозмездном 

пользовании) 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –общий на 

группу зданий 

учет потребления 

холодной воды - общий 

на группу зданий 

учет потребления газа-  

не применяется 

 

Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. Энгельса, 156 

Здание 

тубдиспансера с 

пристройками 

1962 653,8 учет электрической 

энергии –есть 

учет тепловой энергии - 

энергии –есть 

учет потребления 

холодной воды - есть 

учет потребления газа-  

не применяется 

 

Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. ул. Энгельса, 

156 

Здание кухни 1960 189,5 учет электрической 

энергии –есть 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды - есть 

учет потребления газа-  

есть 

Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. ул. Энгельса, 

156 

Здание 

административно- 

хозяйственного 

корпуса, 

физиокабинет 

1960 335,4 учет электрической 

энергии –есть 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды - есть 

учет потребления газа-  

есть 

Щербиновский филиал 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

"Противотуберкулезны

й диспансер № 7" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края. 

Краснодарский край, 

Щербиновский район, 

ст. Старощербиновская, 

ул. Медицинская, 40 

Здание лечебного 

корпуса №1 

1954 970,1 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды - общий 

на группу зданий 

учет потребления газа-  

общий на группу зданий 

Здание лечебного 

корпуса №2 

1954 781 

Здание 

административное 

1954 231,1 

Здание гаража 1971 182,8 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды - общий 

на группу зданий 

учет потребления газа-  

не применяется 

Здание кумысной 1972 39,7 

Здание морга 1973 18,5 



Здание 

овощехранилища 

1954 146,6 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды – не 

применяется 

учет потребления газа-  

не применяется 

Здание пищеблока 

и аптеки 

1954 455,1 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды - общий 

на группу зданий 

учет потребления газа- 

есть и  общий на группу 

зданий 

Здание склада 1954 180,8 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды - общий 

на группу зданий 

учет потребления газа-  

не применяется 

Здание котельной 2011 16,6 

Здание 

сторожевой 

2012 9,2 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды – не 

применяется 

учет потребления газа-  

не применяется 

Новоминской филиал 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

"Противотуберкулезны

й диспансер № 7" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края. 

Краснодарский край, 

Каневской район, ст. 

Новоминская, ул. 

Советская,1 

Здание лечебного 

корпуса 

1925 1586,7 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –общий на 

группу зданий 

учет потребления 

холодной воды - общий 

на группу зданий  

учет потребления газа-  

не применяется 

Здание ЛФК, физ. 

кабинет, 

прачечная, 

автоклавная 

1964 211,1 

Здание 

хозяйственного 

корпуса 

1967 83,4 

Здание 

хозяйственного 

корпуса 

1967 162,6 

Здание СВЧ 1967 15,2 

Здание 

рентгенкабинета 

1925 72,6 



Здание 

лабораторного 

корпуса 

1967 211,5 

Староминский филиал 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

"Противотуберкулезны

й диспансер № 7" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края. 

Краснодарский край, 

Староминский район, 

ст. Староминская, ул. 

Красная Площадь, 80 

Здание 

амбулаторного 

отделения 

1902 238,9 учет электрической 

энергии –один на группу 

зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды – один на 

группу зданий 

учет потребления газа-  

один на группу зданий 

 

Здание котельной 

с пристройкой 

1999 13,2 

Здание сарай с 

пристройкой 

1999 22,6 учет электрической 

энергии –один на группу 

зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды – не 

применяется 

учет потребления газа-  

не применяется 

 

Староминский филиал 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

"Противотуберкулезны

й диспансер № 7" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края. 

Краснодарский край, 

Староминский район, 

ст. Канеловская, ул. 

Стахановская, 34 

Здание отделения 

для больных 

туберкулезом 

органов дыхания 

№1 

1900 435,6 учет электрической 

энергии –один на группу 

зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды – один на 

группу зданий 

учет потребления газа-  

один на группу зданий 

Здание котельной 1976 78,5 

Здание сарая с 

подвалом 

1976 15,9 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды – не 

применяется 

учет потребления газа-  

не применяется 

Кущевский филиал 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

"Противотуберкулезны

й диспансер № 7" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края. 

Краснодарский край, 

Здание 

рентгенкабинета 

по диагностике 

туберкулеза 

2012 293,4 учет электрической 

энергии –есть 

учет тепловой энергии - 

энергии –есть 

учет потребления 

холодной воды – есть 

учет потребления газа-  

не применяется 



Кущевский район, ст. 

Кущевская, пер. им. 

Б.Москвича, 77 «а» 

Кущевский филиал 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

"Противотуберкулезны

й диспансер № 7" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края. 

Краснодарский край, 

Кущевский район, ст. 

Шкуринская, ул. 

Ленина,15 «а» 

Здание 

противотуберкуле

зного диспансера 

1959 720,2 учет электрической 

энергии –один на группу 

зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –один на группу 

зданий 

учет потребления 

холодной воды – есть 

учет потребления газа-  

не применяется 

Здание склада 1965 59 

Здание проходной 

2008 3,8 учет электрической 

энергии – общий на 

группу зданий 

учет тепловой энергии - 

энергии –не применяется 

учет потребления 

холодной воды – не 

применяется 

учет потребления газа-  

не применяется 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

 программы энергосбережения и повышения эффективности 

 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер № 7» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

Полное наименование 

организации 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер 

№ 7» министерства здравоохранения Краснодарского 

края 

Основание для 

разработки программы 

- ФЗ от 23 ноября 2009 г. № 261‐ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергоэффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» 

- Приказ Министерства экономического развития РФ 

от 9 июля 2021 г. N 419 "Об утверждении Порядка 

определения объема снижения потребляемых 

государственным (муниципальным) учреждением 

ресурсов в сопоставимых условиях"; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ 

от 15 июля 2020 г. N 425 

"Об утверждении методических рекомендаций по 

определению в сопоставимых условиях целевого 

уровня снижения государственными 

(муниципальными) учреждениями суммарного 

объема потребляемых ими дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также объема 

потребляемой ими воды". 

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 

2014 г. N 398 

"Об утверждении требований к форме программ в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций с 

участием государства, и муниципального 

образования, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, и отчетности о 

ходе их реализации" 

- Постановление Правительства РФ от 7 октября 

2019 г. N 1289 "О требованиях к снижению 

государственными (муниципальными) учреждениями 



в сопоставимых условиях суммарного объема 

потребляемых ими дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также объема 

потребляемой ими воды" 

- Постановление Правительства РФ от 11 февраля 

2021 г. N 161 "Об утверждении требований к 

региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации"; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 

"Об утверждении примерного перечня мероприятий в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть 

использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности"; 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2025 г. N 908-р Об 

утверждении Энергетической стратегии РФ на 

период до 2050 г.  

Полное наименование 

исполнителей и (или) 

соисполнителей 

программы 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер 

№ 7» министерства здравоохранения Краснодарского 

края 

Полное наименование 

разработчиков 

программы 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер 

№ 7» министерства здравоохранения Краснодарского 

края 

Цели программы Повышение эффективности использования 

энергоресурсов организации, снижение затрат на 

энергоресурсы в соответствии с формой «Расчета 

потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) 

потребления ресурсов». 

Достижение целевых показателей энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, 

установленных Федеральным законом Российской 



Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Повышение эффективного и рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР), холодной воды, соответственно снижение 

расхода бюджетных средств на ТЭР.  

Обеспечение системности и комплексности при 

проведении мероприятий по энергосбережению 

     

Задачи программы - Реализация организационных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

- Повышение эффективности системы 

теплоснабжения; 

- Повышение эффективности системы 

электроснабжения; 

- Повышение эффективности системы 

водоснабжения и водоотведения; 

- Внедрение новых энергосберегающих технологий, 

оборудования и материалов в учреждении; 

- Обновление основных производственных фондов на 

базе новых энерго- и ресурсосберегающих 

технологий и оборудования, автоматизированных 

систем и информатики. 

-Привлечение внебюджетных источников 

финансирования мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности 

-Определение сроков внедрения, источников    

финансирования и ответственных за исполнение   

разработанных предложений и мероприятий. 

 

Целевые показатели 

программы 

целевой уровень снижения потребления ЭЭ в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году) – 3% 

целевой уровень снижения потребления ТЭ в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году) – 3% 

целевой уровень снижения потребления природного 

газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) 

– 3% 

целевой уровень снижения потребления воды в 



сопоставимых условиях (к предыдущему году) – 3% 

целевой уровень снижения потребления моторного 

топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему 

году) – 3% 

Оснащенность приборами учета ЭЭ – 100 % 

Оснащенность приборами учета ТЭ - 100 % 

Оснащенность приборами учета природного газа – 

100% 

Оснащенность приборами учета воды – 100 % 

Сроки реализации 

программы 

2027 – 2028 годы 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Бюджет организации, краевой бюджет и 

внебюджетные источники 

Планируемые результаты 

реализации программы 

Снижение объема потребления ресурсов в 

сопоставимых условиях и в натуральном выражении 

Сведения  

о целевых показателях программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя программы 

Единиц

а 

измере

ния 

Плановые значения целевых показателей 

программы 

2025 г. 2027 г. 2028г. 2029 г 

1 2 3 4 5 6 7 

 ГБУЗ «ПТД № 7» 

В целом по учреждению: 

     

1. Электрическая энергия тыс. кВт 

-ч 

676,971 656,66 636,96 617,85 

2. Тепловая энергия Гкал 584,12 566,59 549,59 533,11 

3. Природный газ тыс. куб. 

м 

102,277 99,2 96,23 93,34 

4. Холодная вода тыс. куб. 

м 

9,49 9,2 8,9 8,66 

5. Моторное топливо, в том 

числе: 

л     



 бензин тн 11,9 11,54 11,19 10,86 

 Сжиженный 

углеводородный газ 

(пропан) 

куб. м 12136 11771,9 11418,76 11076,19 

 Дизельное топливо л 1261 1223,17 1186,47 1150,88 

6. Оснащенность приборами 

учета электроэнергии 

% 100 100 100 100 

7. Оснащенность приборами 

учета тепловой энергии 

% 100 100 100 100 

8. Оснащенность приборами 

учета природного газа 

% 100 100 100 100 

9. Оснащенность приборами 

учета воды 

% 100 100 100 100 

 
Определение потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС)  

потребления ресурсов 

 (согласно методическим рекомендациям по определению целевого уровня снижения 

потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема 

потребляемых ими энергетических ресурсов и воды, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425). 

 

Исходя из необходимости совокупного снижения потребления 

энергетических ресурсов и воды в целом по государственным 

(муниципальным) учреждениям целевой уровень снижения потребления 

ресурсов рекомендуется определять в отношении каждого здания и 

каждого вида ресурсов. 

Положения Методических рекомендаций не распространяются: 

на аварийные и (или) подлежащие сносу в ближайшие 3 года 

объекты; 

на отдельно стоящие здания общей площадью менее 100 кв. м; 

на объекты государственных (муниципальных) учреждений (далее 

- объекты), не имеющие возможности оборудования приборами 

коммерческого учета энергетических ресурсов и воды, или по которым 

расчет за поставленные энергетические ресурсы и воду осуществляется 

не на основании показаний приборов коммерческого учета (для 

дизельного и иного жидкого топлива, твердого топлива в качестве 

приборов учета принимаются поверенные средства измерения, такие как 

весы, расходомеры и прочие). 

В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет 

энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего 

для данной группы объектов прибора коммерческого учета. Положения 

Методических рекомендаций также не распространяются на 

электрические станции и котельные государственных (муниципальных) 

учреждений, использующих топливо для производства электрической и 

тепловой энергии, отпускаемой сторонним организациям. 



Расчет произведен с помощью Автоматизированной расчетной 

формы для определения целевого уровня снижения государственными 

(муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых 

ими энергетических ресурсов и воды, размещенной на официальном 

сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

г. Ейск 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Здание тубдиспансера с пристройками 

  

  

  

  

  

Показатель Удельное 

годовое 

значение 

Уровень 

высокой 

эффективно

сти 

(справочно) 

Потенци

ал 

снижени

я 

потребле

ния  

Целевой 

уровень 

экономи

и 

Целевой 

уровень 

снижени

я  

за 

2027год 

Целевой 

уровень 

снижения  

2027и 

2028годы 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 

2027,2028,

2029годы 

Потребление 

тепловой 

энергии на 

отопление и 

вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП 

123,02 29,2 77% 26% 114,97 106,93 90,84 

Потребление 

горячей воды, 

м3/чел 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 

16,67 4,5 74% 24% 15,65 14,64 12,61 

Потребление 

электрической 

энергии, кВтч/м2 

78,31 41,1 49% 10% 76,45 74,58 70,85 

Потребление 

природного газа, 

м3/м2 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

твердого 

топлива на 

нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

иного 

энергетического 

ресурса на  

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 



нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

устанавлива

ется 

Потребление 

моторного 

топлива, тут/л 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Здание амбулаторного отделения 

  
 

Показатель Удельное 

годовое 

значение 

Уровень 

высокой 

эффективно

сти 

(справочно) 

Потенци

ал 

снижени

я 

потребле

ния  

Целевой 

уровень 

экономи

и 

Целевой 

уровень 

снижени

я  

за 

2027год 

Целевой 

уровень 

снижения  

2027и 

2028годы 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 

2027,2028,

2029годы 

Потребление 

тепловой 

энергии на 

отопление и 

вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП 

87,08 29,2 70% 22% 82,28 77,47 67,86 

Потребление 

горячей воды, 

м3/чел 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

электрической 

энергии, кВтч/м2 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

природного газа, 

м3/м2 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 



Потребление 

твердого 

топлива на 

нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

иного 

энергетического 

ресурса на  

нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

моторного 

топлива, тут/л 

0,00001 
непримени

мо 

неприм

енимо 
6% 0,00001 0,00001 0,00001 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Здание административно- хозяйственного корпуса, физиокабинет 

  

  

  

  
Показатель Удельное 

годовое 

значение 

Уровень 

высокой 

эффективн

ости 

(справочно

) 

Потенц

иал 

снижен

ия 

потребл

ения  

Целево

й 

уровень 

эконом

ии 

Целевой 

уровень 

снижени

я  

за 

2027год 

Целевой 

уровень 

снижения  

2027и 

2028годы 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 

2027,2028,

2029годы 

Потребление 

тепловой 

энергии на 

отопление и 

вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 
по 

снижению 
потреблени

я не 
устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

горячей воды, 

м3/чел 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 

3,30 4,5 0% 0% 

Здание 

эффект

ивно. 

Требов

ание не 

устанав

ливаетс

я. 

Здание 

эффективно

. 

Требование 

не 

устанавлива

ется. 

Здание 

эффекти

вно. 

Требован

ие не 

устанавл

ивается. 

Потребление 

электрической 

энергии, кВтч/м2 

74,17 41,1 47% 8% 72,64 71,11 68,05 

Потребление 

природного газа, 

м3/м2 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 



Потребление 

твердого 

топлива на 

нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

иного 

энергетического 

ресурса 

(природный газ) 

на  нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

66,39 
непримени

мо 

неприм

енимо 
6% 65,40 64,40 62,41 

Потребление 

моторного 

топлива, тут/л 

0,00001 
непримени

мо 

неприм

енимо 
6% 0,00001 0,00001 0,00001 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Здание кухни 
  

  

  

  

  

Показатель Удельное 

годовое 

значение 

Уровень 

высокой 

эффективн

ости 

(справочно

) 

Потенц

иал 

снижен

ия 

потребл

ения  

Целево

й 

уровень 

эконом

ии 

Целевой 

уровень 

снижени

я  

за 

2027год 

Целевой 

уровень 

снижения  

2027и 

2028годы 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 

2027,2028,

2029годы 

Потребление 

тепловой энергии 

на отопление и 

вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 
по 

снижению 
потреблени

я не 
устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

горячей воды, 

м3/чел 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 

64,71 
непримени

мо 

неприм

енимо 
6% 63,74 62,77 60,83 

Потребление 

электрической 

энергии, кВтч/м2 

272,45 
непримени

мо 

неприм

енимо 
6% 268,37 264,28 256,11 

Потребление 

природного газа, 

м3/м2 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 



ется 

Потребление 

твердого топлива 

на нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Потребление 

иного 

энергетического 

ресурса на  нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

100,36 
непримени

мо 

неприм

енимо 
6% 98,86 97,35 94,34 

Потребление 

моторного 

топлива, тут/л 

требование 

по 

снижению 

потреблени

я не 

устанавлива

ется 

непримени

мо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

неприменим

о 

непримен

имо 

Щербиновский филиал 

Наименование 

здания, строения, 

сооружения 

Здание пищеблока и аптеки 

  
 

Показатель Удельное 

годовое 

значение 

Уровень 

высокой 

эффектив

ности 

(справоч

но) 

Потенц

иал 

снижен

ия 

потребл

ения  

Целевой 

уровень 

экономии 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 2027год 

Целевой 

уровень 

снижения  

2027и 

2028годы 

Целевой 

уровень 

снижени

я  

за 

2027,202

8,2029го

ды 

Потребление 

тепловой энергии на 

отопление и 

вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП 

требовани

е по 

снижению 

потреблен

ия не 

устанавлив

ается 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Потребление горячей 

воды, м3/чел 

требовани

е по 

снижению 

потреблен

ия не 

устанавлив

ается 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 

требовани

е по 

снижению 

потреблен

ия не 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 



устанавлив

ается 

Потребление 

электрической 

энергии, кВтч/м2 

требовани

е по 

снижению 

потреблен

ия не 

устанавлив

ается 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Потребление 

природного газа, 

м3/м2 

10,72 
непримен

имо 

неприм

енимо 
6% 10,56 10,40 10,08 

Потребление 

твердого топлива на 

нужды отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требовани

е по 

снижению 

потреблен

ия не 

устанавлив

ается 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Потребление иного 

энергетического 

ресурса на нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требовани

е по 

снижению 

потреблен

ия не 

устанавлив

ается 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Потребление 

моторного топлива, 

тут/л 

требовани

е по 

снижению 

потреблен

ия не 

устанавлив

ается 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Староминский филиал 

Наименование 

здания, строения, 

сооружения 

Здание амбулаторного отделения 

  

  
 Показатель Удельное 

годовое значение 

Урове

нь 

высок

ой 

эффек

тивно

сти 

(справ

очно) 

Потенциа

л 

снижени

я 

потребле

ния  

Целево

й 

уровень 

эконом

ии 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 2027год 

Целевой 

уровень 

снижения  

2027и 

2028годы 

Целевой 

уровень 

снижени

я  

за 

2027,202

8, 

2029год

ы 

Потребление 

тепловой энергии 

на отопление и 

вентиляцию, 

требование по 
снижению 

потребления не 
устанавливается 

непри

меним

о 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 



Втч/м2/ГСОП 

Потребление 

горячей воды, 

м3/чел 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

непри

меним

о 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 

2,17 4,5 0% 0% 

Здание 

эффекти

вно. 

Требован

ие не 

устанавл

ивается. 

Здание 

эффекти

вно. 

Требован

ие не 

устанавл

ивается. 

Здание 

эффект

ивно. 

Требов

ание не 

устанав

ливаетс

я. 

Потребление 

электрической 

энергии, кВтч/м2 

39,74 41,1 0% 0% 

Здание 

эффекти

вно. 

Требован

ие не 

устанавл

ивается. 

Здание 

эффекти

вно. 

Требован

ие не 

устанавл

ивается. 

Здание 

эффект

ивно. 

Требов

ание не 

устанав

ливаетс

я. 

Потребление 

природного газа, 

м3/м2 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

непри

меним

о 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Потребление 

твердого топлива 

на нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

непри

меним

о 

непримен

имо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

неприм

енимо 

Потребление 

иного 

энергетического 

ресурса 

(природный газ) 

на  нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

75,38 

непри

меним

о 

непримен

имо 
6% 74,25 73,12 70,86 

Потребление 

моторного 

топлива, тут/л 

0,00001 

непри

меним

о 

непримен

имо 
6% 0,00001 0,00001 0,00001 

Кущевский филиал 

Наименование 

здания, строения, 

сооружения 

Здание противотуберкулезного диспансера (Отделение для лечения больных 

туберкулезом органов дыхания) 

  

  

  

  

  

Показатель Удельное 

годовое 

значение 

Уровен

ь 

высоко

й 

эффект

Потенц

иал 

снижен

ия 

потребл

Целевой 

уровень 

экономии 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 2027год 

Целевой 

уровень 

снижения  

2027и 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 

2027,2028,



ивности 

(справо

чно) 

ения  2028годы 2029годы 

Потребление 

тепловой энергии на 

отопление и 

вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 

по снижению 

потребления 

не 

устанавливае

тся 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Потребление горячей 

воды, м3/чел неприменимо 
неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 
непримен

имо 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 

неприменимо 
неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Потребление 

электрической 

энергии, кВтч/м2 

4,5 68% 21% 12,04 11,37 10,05 4,5 

Потребление 

природного газа, 

м3/м2 

41,1 66% 20% 115,47 109,49 97,52 41,1 

Потребление 

твердого топлива на 

нужды отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

неприменимо 
неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Потребление иного 

энергетического 

ресурса на  нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

неприменимо 
неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Потребление 

моторного топлива, 

тут/л 
неприменимо 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Наименование 

здания, строения, 

сооружения 

Здание рентгенкабинета по диагностике туберкулеза (амбулаторное 

отделение) 

  

  

  

  

  

Показатель Удельное 

годовое 

значение 

Уровен

ь 

высоко

й 

эффект

ивности 

(справо

чно) 

Потенц

иал 

снижен

ия 

потребл

ения  

Целевой 

уровень 

экономии 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 2027год 

Целевой 

уровень 

снижения  

2027и 

2028годы 

Целевой 

уровень 

снижения  

за 2027, 

2028,2029

годы 



Потребление 

тепловой энергии на 

отопление и 

вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП 

78,71 25,6 69% 22% 74,46 70,20 61,68 

Потребление горячей 

воды, м3/чел 

требование 

по снижению 

потребления 

не 

устанавливае

тся 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 
1,38 2,3 0% 0% 

Здание 

эффекти

вно. 

Требован

ие не 

устанавл

ивается. 

Здание 

эффективн

о. 

Требовани

е не 

устанавли

вается. 

Здание 

эффекти

вно. 

Требован

ие не 

устанавл

ивается. 

Потребление 

электрической 

энергии, кВтч/м2 

37,24 32,7 13% 1% 37,12 37,00 36,77 

Потребление 

природного газа, 

м3/м2 

требование 

по снижению 

потребления 

не 

устанавливае

тся 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Потребление 

твердого топлива на 

нужды отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 

по снижению 

потребления 

не 

устанавливае

тся 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Потребление иного 

энергетического 

ресурса на  нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

требование 

по снижению 

потребления 

не 

устанавливае

тся 

неприм

енимо 

неприм

енимо 

непримен

имо 

непримен

имо 

непримени

мо 

непримен

имо 

Потребление 

моторного топлива, 

тут/л 

0,00000 
неприм

енимо 

неприм

енимо 
6% 0,00000 0,00000 0,00000 

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа здания 

Перечень 

мероприятий программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

I. Организационные мероприятия: 

1. Назначение ответственных лиц за контроль расхода энергоносителей и 

проведение мероприятий по энергосбережению 



2. Составление руководств по эксплуатации, управлению и 

обслуживанию всех инженерных систем 

3. Контроль соблюдения ответственными лицами правил эксплуатации и 

управления инженерными системами и отдельными 

энергоустановками 

4. Контроль ответственными лицами соблюдения лимита пробега 

служебного и санитарного автотранспорта, утвержденного приказом 

по учреждению для каждой единицы автотехники.  

5. Организация повседневной работы по поддержанию в исправности 

светильников, электророзеток, электроприборов, оборудования 

санузлов, оконных рам, входных дверей и их своевременному ремонту 

в целях исключения неконтролируемых энергопотерь, обеспечение 

выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо 

перевода в режим ожидания), плановая сезонная промывка и 

опрессовка трубопроводов системы отопления. 

 

II. Энергосберегающие мероприятия для 

отдельных энергосистем: 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2027г. 2028 г. 2029г. 

Финансовое 

обеспечени

е 

реализации 

мероприяти

й 

Экономия 

Финансо

вое 

обеспече

ние 

реализац

ии 

меропри

ятий 

Экономия 
Фин

ансо

вое 

обес

пече

ние 

реал

изац

ии 

меро

прия

тий 

Экономия 

 топливно –   топливно –   топливно –  

энергетических энергетических энергетических 

 ресурсов  ресурсов  ресурсов 

В 

натураль

ном 

выражен

ии 

В
 с

то
и

м
о

ст
н

о
м

 в
ы

р
аж

ен
и

и
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

В 

натуральн

ом 

выражени

и 

В
 с

то
и

м
о

ст
н

о
м

 в
ы

р
аж

ен
и

и
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

 

В 

натураль

ном 

выражен

ии 

  
  

  
  

  
  

 В
 с

то
и

м
о

ст
н

о
м

 

в
ы

р
аж

ен
и

и
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

и
ст

о
ч

н
и

к
 

о
б

ъ
ем

, 
ты

с.
 

р
у
б

. 

К
о

л
-в

о
 

Е
д

. 
и

зм
. 

и
ст

о
ч

н
и

к
 

о
б

ъ
ем

, 
ты

с.
 

р
у
б

. 

К
о
л

-в
о
 

Е
д

. 
и

зм
. 

и
ст

о
ч

н
и

к
 

о
б

ъ
ем

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

К
о
л

-в
о
 

Е
д

. 
и

зм
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Мероприятия по экономии электрической энергии 

ГБУЗ «ПТД № 7» г. Ейск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  

               



1 

Замена ламп ДРЛ 

250 Вт на лампы 

светодиодные -1 

шт для наружного 

освещения по 

адресу: г. Ейск ул. 

К. Маркса, 33 К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

0
,6

5
 

0
,6

2
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

7
,4

4
 

                    

2 

Замена ламп ДРЛ 

250 Вт на лампы 

светодиодные -4 

шт для наружного 

освещения в 
здании отделения 

легочного 

туберкулеза по 

адресу: г. Ейск ул. 

Энгельса, 156 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

0
,6

5
 

0
,6

2
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

7
,4

4
 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

1
,3

 

1
,2

4
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

1
4

,8
8
 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

0
,6

5
 

0
,6

2
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

7
,4

4
 

3 

Замена ламп ДРЛ 

250 Вт на 

светодиодный 

светильник с 

датчиком 

движения 1 шт 

для наружного 

освещения в 
здании отделения 

легочного 

туберкулеза по 

адресу: г. Ейск ул. 

Энгельса, 156 

     

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

1
,6

2
 

0
,4

2
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

5
,0

4
 

          

4 

Замена ламп ДРЛ 

250 Вт на 

светодиодный 

светильник с 

датчиком 

движения 1 шт 

для наружного 

освещения в 

здании АХЧ и 

физиокабинета 

адресу: г. Ейск ул. 

Энгельса, 156 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

1
,6

2
 

0
,4

2
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

5
,0

4
 

                    

ГБУЗ «ПТД № 7» 

Щербиновский филиал 

                  

1 

Замена уличных 

светильников 

ДНАТ на   

светодиодные 

светильники 

наружного 

освещения  

консольные по 

адресу: ст. 

Старощербиновск

ая, ул. 

Медицинская, 40 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,2

 

0
,7

5
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

1
0

,5
7
 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,2

 

0
,7

5
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

1
0

,5
7
 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,2

 

0
,7

5
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

1
0

,5
7
 

ГБУЗ «ПТД № 7» 

Новоминской филиал 



1 

Замена уличных 

светильников 

ДНАТ   на 

светодиодные 

светильники 

наружного 

освещения 

консольные по 

адресу: ст. 

Новоминская, ул. 

Советская, 1 
     

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,2

 

0
,7

5
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

1
0

,5
7
 

          

ГБУЗ «ПТД № 7» 

Кущевский филиал 

1 

  

          

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,2

 

0
,7

5
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

1
0

,5
7
 

Замена уличных 

светильников 

ДНАТ на   

светодиодные 

светильники 

наружного 

освещения  

консольные по 

адресу: здании 

амбулаторного 

отделения ст. 

Кущевская, пер. 

им. Б. Москвича 

2 

Замена уличных 

светильников 

ДНАТ на   

светодиодные 

светильники 

наружного 

освещения  

консольные по 

адресу: в здании 

лечебного корпуса 

по адресу: ст. ст. 

Шкуринская, ул. 

Ленина, 15 

          

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,2

 

0
,7

5
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

1
0

,5
7
 

ГБУЗ «ПТД № 7» 

Староминский филиал  

1 

  

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

1
,2

 

0
,0

1
5
 

Т
ы

с.
 к

В
т.

 ч
 

           

Замена 

люминесцентных 

ламп   10 шт на 

светодиодные в 

здании 

амбулаторного 

отделения ст. 

Староминская, ул. 

Красная Площадь, 

80 

  

Итого по 

мероприятиям 

по экономии 

электрической 

энергии 

Х
 

8
,3

2
 

2
,4

3
 

 Т
ы

с
. 

к
В

т
. 

ч
 

3
0

,4
9

 

 Х
  

1
1

,3
2

 

3
,1

6
 

 Т
ы

с
. 

к
В

т
. 

ч
 

4
1

,0
6

 

Х
 

1
3

,2
5

 

2
,8

7
 

 Т
ы

с
. 

к
В

т
. 

ч
 

3
9

,1
5

 

 
Мероприятия по экономии Тепловой энергии 

ГБУЗ «ПТД № 7»  

 г. Ейск 



1 

Установка 

регуляторов 

отопления на 

радиаторы в 

помещениях 

амбулаторного 

отделения здания 

диспансера с 

пристройкой по 

адресу: г. Ейск, 

ул. К. Маркса,33 
  

        

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

9
,0

0
 

0
,3

6
 

Г
к
ал

 

1
,2

7
 

          

2 

Установка 

регуляторов 

отопления на 

радиаторы в 

помещениях 

отделения 

легочного 

туберкулеза № 1 

здания 

тубдиспансера с 

пристройкой по 

адресу: г. Ейск, 

ул. Энгельса, 156 

  

        

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

1
0

,0
0

 

1
,0

6
 

Г
к
ал

 

3
,7

3
 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

1
0

,0
0

 

1
,0

6
 

Г
к
ал

л
 

3
,7

3
 

ГБУЗ «ПТД № 7» 

Новоминской филиал 

1 

Монтаж 

фольгированного 

теплоизоляционно

го материала НПЭ 

«ТЕПОФОЛ» С 

(самоклеящийся) 

в нишах за 

радиаторами 

отопления в 

здании 

лабораторного 

корпуса по 

адресу: ст. 

Новоминская, ул. 

Советская, 1 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

5
,8

 

0
,7

2
 

Г
к
ал

 

2
,7

 

                    

2 

Монтаж 

фольгированного 

теплоизоляционно

го материала НПЭ 

«ТЕПОФОЛ» С 

(самоклеящийся) 

в нишах за 

радиаторами 

отопления в 

здании ЛФК, физ. 

кабинета, 

прачечной, 

автоклавной по 

адресу: ст. 

Новоминская, ул. 

Советская, 1 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

7
,6

 

0
,7

2
 

Г
к
ал

 

2
,7

 

                    



3 

Монтаж 

фольгированного 

теплоизоляционно

го материала НПЭ 

«ТЕПОФОЛ» С 

(самоклеящийся) 

в нишах за 

радиаторами 

отопления в 

здании 

рентгенкабинета 

по адресу: ст. 

Новоминская, ул. 

Советская, 1 

          

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

3
,8

 

0
,7

2
 

Г
к
ал

 

2
,7

 

          

4 

Монтаж 

фольгированного 

теплоизоляционно

го материала НПЭ 

«ТЕПОФОЛ» С 

(самоклеящийся) 

в нишах за 

радиаторами 

отопления в 

здании лечебного 

корпуса по 

адресу: ст. 

Новоминская, ул. 

Советская, 1 

                    

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

7
,2

 

1
,2

 

Г
к
ал

 

4
,4

4
 

ГБУЗ «ПТД № 7» 

Кущевский филиал 

1 

Установка 

радиаторных 

термостатов в 

здании отделения 

легочного 

туберкулеза 

адресу: ст.  

Шкуринская, ул. 

Ленина, 15 

                    

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

1
5

,8
 

1
,0

9
 

Г
к
ал

 

4
,7

9
6
 

  

Итого по 

мероприятиям 

по экономии 

тепловой 

энергии 

Х
 

1
3

,4
0

 

1
,4

4
 

Гк
ал

 

5
,4

 

Х
 

2
2

,8
0

 

2
,1

4
 

Гк
ал

 

7
,7

0
 

Х
 

3
3

,0
0

 

3
,3

5
 

Гк
ал

 

8
,1

7
 

 
Мероприятия по экономии 

Хозяйственно – питьевой воды 
ГБУЗ «ПТД № 7» 

Г. Ейск 

1 

  

          

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,5

 

0
,0

3
6
 

Т
ы

с.
 м

3
 

5
,4

 

          

Замена 

смесителей для 

воды 

двухвентильных 

на однорычажные 

в помещениях 

амбулаторного 

отделения по 



адресу: г. Ейск, 

ул. К. Маркса, 33 

2 

  

                    

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,5

 

0
,0

3
6
 

Т
ы

с.
 м

3
 

5
,4

 

Замена 

смесителей для 

воды 

двухвентильных 

на однорычажные 

в помещениях 

отделения 

лёгочного 

туберкулёза 

адресу: г. Ейск, 

ул. Энгельса, 156 

ГБУЗ «ПТД № 7»  

Щербиновский филиал 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

2 

Замена 

смесителей для 

воды 

двухвентильных 

на однорычажные 

в здании 

администрации с 

пристройками по 

адресу: ст. 

Старощербиновск

ая, ул. 

Медицинская, 40 

          

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

1
,5

 

0
,0

1
2
 

Т
ы

с.
 м

3
 

0
,3

6
  

          

ГБУЗ «ПТД № 7» 

Новоминской филиал 

1 

Применение 

бесконтактных 

сенсорных 

смесителей в 

рукомойниках 

общего 

пользования в 

здании 

лабораторного 

корпуса по 

адресу: ст. 

Новоминская, ул. 

Советская, 1 

                    

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

2
0
 

0
,0

4
 

Т
ы

с.
 М

3
 

1
,4

 

2 

Применение 

бесконтактных 

сенсорных 

смесителей в 

рукомойниках 

общего 

пользования в 

здании лечебного 

корпуса по 

адресу: ст. 

Новоминская, ул. 

Советская, 1 

          

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,5

 

0
,0

3
6

 

Т
ы

с.
 м

3
 

1
,2

6
 

          

 

 

ГБУЗ «ПТД № 7» 



Кущевский филиал 

1 

Замена 

смесителей для 

воды 

двухвентильных 

на однорычажные 

в помещениях 

отделения 

легочного 

туберкулеза по 

адресу6 ст. 

Шкуринская, ул. 

Ленина, 15 

К
р

ае
в
о

й
 б

ю
д

ж
е
т 

4
,5

 

0
,0

3
6
 

Т
ы

с.
 м

3
 

5
,4

 

          

  

Итого по 

мероприятиям 

по экономии 

хозяйственно – 

питьевой воды 

х 4
,5

 

0
,0

3
6

 

Ты
с.
М
3

 

5
,4

 

х 

1
0

,5
 

0
,0

8
4

 

Ты
с.
М
3

 

8
,4

0
5

 

х 

2
4

,5
 

0
,0

7
6

 

Ты
с.
М
3

 

6
,4

 

  
Итого по всем 

мероприятиям  

х 

2
6

,2
2

 

х х 

4
1

,2
9

 

х 

4
4

,6
2

 

х х 

5
7

,1
6

 

х 

7
0

,7
5

 

х х 

5
3

,7
2

 

Годовая экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы составит 50,72 тыс. рублей (в 

текущих ценах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на 1 января 20___ г. 

                   
КОДЫ   

Дата 
 

Наименование 

организации 

   

N 

п/п 

Наименование показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

программы    
план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Руководитель 
   

(уполномоченное лицо) 
   

 
(должность) 

 
(расшифровка подписи) 

Руководитель 

технической службы 

   

(уполномоченное лицо) 
   

 
(должность) 

 
(расшифровка подписи) 

Руководитель 

финансово- 

экономической службы 

   

(уполномоченное лицо) 
   

 
(должность) 

 
(расшифровка подписи) 

" 
 

" 
 

20 
 

г.      

 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на 1 января 20___ г. 

                   
КОДЫ   

Дата 
 

Наименование 

организации 

   

N Наимен

ование 

Финансовое 

обеспечение 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 

п

/

п 

меропри

ятия 

програм

мы 

реализации 

мероприятий 

в натуральном 

выражении 

в стоимостном 

выражении, 

тыс.руб. 

    
пла

н 

фа

кт 

отк

ло-   
исто

ч- 

объем, 

тыс.руб. 

количество ед

. 

  
нен

ие   
ник пл

ан 

фа

кт 

отк

ло- 

нен

ие 

пл

ан 

фа

кт 

откл

о- 

нени

е 

из

м. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого по 

мероприятия

м 

X 
      

X 
   

Итого по 

мероприятия

м 

X 
      

X 
   

Всего по 

мероприятия

м 

X 
   

X X X X 
   

СПРАВОЧНО:  

 

Всего с начала года  

 

реализации 

программы 

   
Х Х Х Х 

   

                 

Руководитель 
     

(уполномоченное лицо) 
     

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи) 

Руководитель 

технической службы 

     

(уполномоченное лицо) 
     

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи) 

Руководитель 

финансово- 

экономической службы 

     

(уполномоченное лицо) 
     

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи) 

" 
 

" 
 

20 
 

г. 
    

      

 


